
自家発電設備に係る点検結果報告書
受理時には 次のような点に留意し、
負荷運転の欄の記入内容 が適切であ
ることを確認する。
①運転状況の欄が「無負荷」等と
なっていないこと。
②判定結果が空欄や「／（斜線）」
等となっていない こと。
①については発電機容量の３０％
以上の負荷出力、または接続され
ているすべての当該負荷出力の合計。
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